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项目简述

波塘水电站位于岑溪市波塘镇荔村古罗口，黄华河中下游，

是黄华河梯级开发的第 9级电站（上游有水汶、四滩、高垌、

南渡、贡献滩等水电站，下游有都目水电站），地理位置为东

经 110°51′，北纬 23°00′。波塘水电站始建于 1977年 10
月，1981年 10月第一台机组并网发电，1984年 12 月第二台

机组并网发电，装机容量 2×2500kW，属于河床式电站，2000

年经改造后装机容量增至 2×3000kW=6000 kW，年平均发电

量 2376 万 kW•h。波塘水电站属于河床式径流水电站，电站枢

纽由闸坝、厂房、升压站等，厂房距岑溪市城区约 24公里。

2017年修编后装机容量由2×3000 kW=6000 kW增容至2×3500

kW=7000 kW，2017 年 12 月开始进行“十三五”增效扩容改造

施工，2018 年 7 月 20 日主体工程完成，8 月 6日完成 1#机组

改造发电，2018 年 12 月 14 日完成 1#机组启动验收。2019 年

5 月 7 日 2#机组改造完成发电，2019 年 7 月 12 日完成 2#机组

启动验收。我公司为其波塘水电站机组开展安全现状评价。
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